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134,70 m

Tiefgarage Ebene 5
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Parkebene 6

EI2 30-C
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Hochpunkt

Zuluft in Bodennähe (5,05m²)
Gitteranteil ~15% 

Hochpunkt

Hochpunkt Hochpunkt

Parkebene 7

Brandschutztor

mit Schlupftür
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mit Schlupftür

Natürliche Zu- & Abluftöffnungen:

0,5% von 790,34m²=> 4,0m²

Natürliche Zu- & Abluftöffnungen:

0,5% von 800,39m²=> 4,0m²
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Überzug H= 80cm

Überzug H= 80cm

Überzug H= 80cm

Bei den Wohnungstrennwänden (Personalberich):
beidseitig eine Aussparung mit 11x3cm vorsehen!

Bei den Wohnungstrennwänden (Personalberich):
beidseitig eine Aussparung mit 11x3cm vorsehen!
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Eingangstür muss bis zu einer Höhe
von 0,5m einem einseitig angreifenden

Wasserdruck von 12kN/m² standhalten;
Weiters muss die Tür nach außen aufgehend sein!
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Tragende Bauteile im Geschoss darüber

STB.- Deckenkante
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Bauangaben Lüftungsbauer
Abgehängte Gipskartondecke

Bereich Akkustikdecke

Unter bzw. Überzug im Geschoss darüber

Kabeltasse Elektroplaner
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